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p³ytki gres

suszarnia

B/-1,05 34,62m2

p³ytki gres

pom. kier. warsztatów

B/-1,017,70m2

p³ytki gres

warsztat terapii zajęciowej

B/-1,02 51,20m2

p³ytki gres

przedsionek

B/-1,03 5,50m2

p³ytki gres

łazienka

B/-1,05 5,10m2

p³ytki gres

pralnia

B/-1,05 34,57m2

Beghelli LOGICA AT-CT 8W SE 1-3P z piktogramem

Beghelli LOGICA AT-CT 24W SE 1-3P -montaż na ścianie na h=2.5m
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proponowana portiernia

przedpokój

B/0,24

A: 4,17 m2

płytki gres

pokój 4 osobowy

B/0,22

A: 23,65 m2

wykłądzina pcv

przedpokój

B/0,28

A: 4,17 m2

płytki gres

przedpokój

B/1,31

A: 4,17 m2

płytki gres

pokój 4 osobowy

B/0,30

A: 24,19 m2

wykłądzina pcv

pokój 4 osobowy

B/0,29

A: 24,20 m2

wykłądzina pcv

korytarz komunikacyjny

B/1,16

A: 88,09 m2

płytki gres

gabinet doraźnej pom.med.

B/0,43

A: 16,96 m2

płytki gres

magazyn podręczny

B/0,41

A: 16,96 m2

płytki gres

łazienka

B/1,32

A: 4,92 m2

płytki gres

kuchenka

B/0,44

A: 7,92 m2

płytki gres

WC damski

B/0,17

A: 5,97 m2

płytki gres

pokój 2 osobowy

B/0,23

A: 14,33 m2

wykłądzina pcv

WC męski

B/0,18

A: 5,81 m2

płytki gres

WC personelu

B/0,19

A: 3,30 m2

płytki gres

pokój 2 osobowy

B/0,33

A: 14,34 m2

wykłądzina pcv

gł.klatka schodowa

B/0,20

A: 35,40 m2

płytki gres

klatka schodowa

B/0,38

A: 22,93 m2

płytki gres

łazienka

B/0,25

A: 4,92 m2

płytki gres

korytarz komunikacyjny

B/0,37

A: 73,57 m2

płytki gres

skład

B/0,21

A: 1,64 m2

płytki gres

palarnia

B/0,40

A: 16,64 m2

płytki gres

wiatrołap

B/0,39

A: 7,72 m2

płytki gres

pom.socjal.piel. i op.

B/0,45

A: 8,02 m2

wykładzina pcv

pok.kier.oddziału

B/0,46

A: 7,91 m2

wykładzina pcv

dyż.wyd.leków

B/0,47

A: 7,92 m2

płytki gres

łazienka dla niepełnosp.

B/0,48

A: 14,27 m2

płytki gres

jadalnia

B/0,49

A: 25,54 m2

płytki gres

wydawalnia posiłków

B/0,50

A: 8,27 m2

płytki gres

pom.gospodarcze

B/0,51

A: 0,98 m2

płytki gres

pokój 4 osobowy

B/0,07

A: 27,07 m2

wykłądzina pcv

pokój 2 osobowy

B/0,12

A: 16,83 m2

wykłądzina pcv

pokój 2 osobowy

B/0,11

A: 16,83 m2

wykłądzina pcv

pokój 2 osobowy

B/0,04

A: 16,83 m2

wykłądzina pcv

przedpokój

B/0,09

A: 4,31 m2

płytki gres

przedsionek

B/0,55

A: 4,96 m2

płytki gres

łazienka

E/0,06

A: 3,30 m2

płytki gres

łazienka

E/0,03

A: 3,31 m2

płytki gres

przedpokój

E/0,04

A: 2,88 m2

płytki gres

przedpokój

E/0,07

A: 2,89 m2

płytki gres

łazienka ogólnodost.

E/0,05

A: 8,02 m2

płytki gres

pokój 3 osobowy

E/0,01

A: 19,73 m2

wykłądzina pcv

przedpokój

B/0,14

A: 4,31 m2

płytki gres

łazienka

B/0,13

A: 4,95 m2

płytki gres

łazienka

B/0,26

A: 4,92 m2

płytki gres

pokój 2 osobowy

E/0,02

A: 12,40 m2

wykłądzina pcv

pokój 2 osobowy

E/0,08

A: 12,42 m2

wykłądzina pcv

pokój 3 osobowy

E/0,09

A: 19,71 m2

wykłądzina pcv

pokój 2 osobowy

B/0,27

A: 14,33 m2

wykłądzina pcv

pokój 4 osobowy

B/0,15

A: 27,07 m2

wykłądzina pcv

pokój 4 osobowy

B/0,08

A: 27,07 m2

wykłądzina pcv

łazienka

B/0,10

A: 4,95 m2

płytki gres

łazienka

B/0,02

A: 4,41 m2

płytki gres

przedpokój

B/0,06

A: 4,31 m2

płytki gres

pokój 4 osobowy

B/0,03

A: 27,07 m2

wykłądzina pcv

łazienka

B/0,05

A: 4,95 m2

płytki gres

przedpokój

B/0,01

A: 4,42 m2

płytki gres
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16 R. @ 17,5 cm

15 T. @ 30 cm
O4

O5O5

PARTER

A

A

obszar istniejącego opracowania

p³ytki gres

WC

A/0,05 3,60m2

p³ytki gres

holl wejściowy

A/0,04 24,50m2

p³ytki gres

sekretariat dyrekcji

A/0,03 17,40m2

p³ytki gres

pokój dyrektora

A/0,02 17,20m2

p³ytki gres

korytarz główny

A/0,01 92,70m2

p³ytki gres

pomieszczenie biurowe

A/0,07 18,80m2

p³ytki gres

kasa

A/0,06 8,20m2

p³ytki gres

pomieszczenie biurowe

A/0,08 16,90m2

p³ytki gres

WC damski

A/0,09 3,00m2

p³ytki gres

WC męski

A/0,10 3,00m2

p³ytki gres

WC personelu

A/0,11 3,00m2

p³ytki gres

pom. gł. księgowej

A/0,12 10,70m2

p³ytki gres

kiosk

A/0,14 9,70m2

p³ytki gres

magazyn

A/0,15 8,20m2

p³ytki gres

pom. obsługi

A/0,16 7,50m2

p³ytki gres

jadalnia + zaplecze

A/0,17 99,10m2

p³ytki gres

patio

A/0,18 52,90m2

p³ytki gres

wiatrołap

A/0,19 3,10m2

O3 O3O8O8

RZUT PARTERU

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
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pokój 2 osobowy

B/1,28

A: 12,15 m2

wykłądzina pcv

pokój 2 osobowy

B/1,26

A: 12,16 m2

wykłądzina pcv

pokój 2 osobowy

B/1,35

A: 15,18 m2

wykłądzina pcv
pokój 4 osobowy

B/1,31

A: 24,53 m2

wykłądzina pcv

przedpokój

B/1,25

A: 4,17 m2

płytki gres

pokój 4 osobowy

B/1,24

A: 23,65 m2

wykłądzina pcv

pokój 4 osobowy

B/1,32

A: 24,51 m2

wykłądzina pcv

przedpokój

B/1,30

A: 4,17 m2

płytki gres

wydawalnia posiłków

B/1,60

A: 8,27 m2

płytki gres

WC personelu

B/1,17

A: 3,30 m2

płytki gres

łazienka ogólnodost.

B/1,48

A: 7,68 m2

płytki gres

łazienka dla niepełnospr.

B/1,58

A: 14,27 m2

płytki gres

pom.socjal.piel. i op.

B/1,53

A: 16,96 m2

płytki gres

magazyn

B/1,50

A: 7,72 m2

płytki gres

przedpokój

B/1,46

A: 2,88 m2

płytki gres

korytarz komunikacyjny

B/1,61

A: 78,80 m2

płytki gres

dyż.wyd. leków

B/1,57

A: 7,92 m2

płytki gres

pokój odosobnienia

B/1,54

A: 7,92 m2

płytki gres

klatka schodowa

B/1,49

A: 23,40 m2

płytki gres

łazienka

B/1,43

A: 3,30 m2

płytki gres

przedpokój

B/1,42

A: 2,89 m2

płytki gres

łazienka

B/1,44

A: 3,31 m2

płytki gres

łazienka

B/1,11

A: 4,79 m2

płytki gres

pokój 2 osobowy

B/1,12

A: 14,65 m2

wykłądzina pcv

łazienka

B/1,13

A: 4,79 m2

płytki gres

przedpokój

B/1,01

A: 4,41 m2

płytki gres

łazienka

B/1,02

A: 4,41 m2

płytki gres

pokój 4 osobowy

B/1,03

A: 27,07 m2

wykłądzina pcv

pokój 2 osobowy

B/1,04

A: 16,83 m2

wykłądzina pcv

gł.klatka schodowa

B/1,21

A: 35,91 m2

płytki gres

łazienka

B/1,05

A: 4,80 m2

płytki gres

przedpokój

B/1,06

A: 4,31 m2

płytki gres

pokój 4 osobowy

B/1,07

A: 27,07 m2

wykłądzina pcv

pokój 4 osobowy

B/1,08

A: 27,07 m2

wykłądzina pcv

pokój 2 osobowy

B/1,09

A: 16,83 m2

wykłądzina pcv

przedpokój

B/1,10

A: 4,31 m2

płytki gres

przedpokój

B/1,14

A: 4,31 m2

płytki gres

pokój 4 osobowy

B/1,15

A: 24,90 m2

wykłądzina pcv

korytarz komunikacyjny

B/1,20

A: 49,80 m2

płytki gres

WC męski

B/1,19

A: 5,81 m2

płytki gres

pokój 2 osobowy

B/1,41

A: 12,42 m2

wykłądzina pcv

pokój 3 osobowy

B/1,40

A: 19,71 m2

wykłądzina pcv

pok.kier. oddziału

B/1,56

A: 7,91 m2

płytki gres

jadalnia

B/1,59

A: 25,54 m2

płytki gres

kuchenka

B/1,55

A: 7,92 m2

płytki gres

palarnia

B/1,51

A: 16,64 m2

płytki gres

pokój 3 osobowy

B/1,47

A: 19,73 m2

wykłądzina pcv

łazienka

B/1,34

A: 3,81 m2

płytki gres

magazyn podręczny

B/1,52

A: 16,96 m2

płytki gres

wydawalnia posiłków

B/1,23

A: 0,98 m2

płytki gres

korytarz komunikacyjny

B/1,16

A: 36,80 m2

płytki gres

pokój 2 osobowy

B/1,45

A: 12,40 m2

wykłądzina pcv

WC damski

B/1,18

A: 5,97 m2

płytki gres

skład

B/1,22

A: 1,64 m2

płytki gres

łazienka

B/1,27

A: 5,24 m2

płytki gres

łazienka

B/1,29

A: 5,24 m2

płytki gres

przedpokój

B/1,33

A: 2,36 m2

płytki gres
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3/36
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3/38
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3/40
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3/39

R

3/42

R
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R

3/43

R

3/45

R

3/44

R

3/46

R
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R

3/48

R
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R

3/50

R

3/52

R

3/51

R

3/53

R

3/54

R

3/15
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R

3/18

R

3/19

C

3/20

R

3/25

C

3/24

R

3/23

C

3/22

R

3/21

R

3/13

3/14

3/26

L- 3,4 YnTKSYekw 1x2x0,8
NA II PIĘTRO

L- 3,4 YnTKSYekw 1x2x0,8
Z PARTERU

R
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3/34

3/55
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R40R40R40

HTKSH PH 90 1x2x1
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HTKSH PH 90 1x2x1
Z PARTERU

I40I40I40R40I40
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łazienka

B/2,35

A: 3,81 m2

płytki gres

pokój 2 osobowy

B/2,29

A: 12,15 m2

wykłądzina pcv

pokój 2 osobowy

B/2,27

A: 12,16 m2

wykłądzina pcv

pokój 4 osobowy

B/2,24

A: 23,65 m2

wykłądzina pcv

pokój 2 osobowy

B/2,34

A: 15,18 m2

wykłądzina pcv

pokój 3 osobowy

B/2,36

A: 17,87 m2

wykłądzina pcv

przedpokój

B/2,30

A: 4,17 m2

płytki gres

pokój 4 osobowy

B/2,31

A: 24,53 m2

wykłądzina pcv

przedpokój

B/2,25

A: 4,17 m2

płytki gres

pokój 4 osobowy

B/2,32

A: 24,51 m2

wykłądzina pcv

łazienka

B/2,37

A: 3,65 m2

płytki gres

przedpokój

B/2,33

A: 2,36 m2

płytki gres

gł.klatka schodowa

B/2,20

A: 35,91 m2

płytki gres

skład

B/2,21

A: 1,64 m2

płytki gres

korytarz komunikacyjny

B/2,22

A: 49,80 m2

płytki gres

wydawalnia posiłków

B/2,23

A: 0,98 m2

płytki gres

łazienka

B/2,26

A: 5,24 m2

płytki gres

łazienka

B/2,28

A: 5,24 m2

płytki gres

przedpokój

B/2,01

A: 4,41 m2

płytki gres

łazienka

B/2,02

A: 4,41 m2

płytki gres

pokój 4 osobowy

B/2,08

A: 27,07 m2

wykłądzina pcv

pokój 2 osobowy

B/2,06

A: 16,83 m2

wykłądzina pcv

pok.kier. oddziału

B/2,56

A: 7,91 m2

wykłądzina pcv

pokój 4 osobowy

B/2,07

A: 27,07 m2

wykłądzina pcv

przedpokój

B/2,09

A: 4,31 m2

płytki gres

pokój 2 osobowy

B/2,10

A: 16,83 m2

wykłądzina pcv

dyż.wyd. leków

B/2,57

A: 7,92 m2

wykłądzina pcv

pokój 3 osobowy

B/2,39

A: 19,71 m2

wykłądzina pcv

pokój 2 osobowy

B/2,40

A: 12,42 m2

wykłądzina pcv

przedpokój

B/2,41

A: 2,89 m2

płytki gres

łazienka

B/2,42

A: 3,30 m2

płytki gres

łazienka

B/2,43

A: 3,31 m2

płytki gres

przedpokój

B/2,44

A: 2,88 m2

płytki gres

przedpokój

B/2,14

A: 4,31 m2

płytki gres

pokój 4 osobowy

B/2,15

A: 24,90 m2

wykłądzina pcv

pokój 2 osobowy

B/2,12

A: 14,65 m2

wykłądzina pcv

przedpokój

B/2,05

A: 4,31 m2

płytki gres

pokój 4 osobowy

B/2,03

A: 27,07 m2

wykłądzina pcv

WC męski

B/2,19

A: 5,81 m2

płytki gres

pokój 2 osobowy

B/2,45

A: 12,40 m2

wykłądzina pcv

pokój 3 osobowy

B/2,46

A: 19,73 m2

wykłądzina pcv

korytarz komunikacyjny

B/2,47

A: 78,80 m2

płytki gres

łazienka ogólnodost.

B/2,48

A: 7,68 m2

płytki gres

klatka schodowa

B/2,49

A: 23,40 m2

płytki gres

magazyn

B/2,50

A: 7,72 m2

płytki gres

palarnia

B/2,51

A: 16,64 m2

płytki gres

magazyn podręczny

B/2,52

A: 16,96 m2

płytki gres

pom.socjal.piel. i op.

B/2,53

A: 16,96 m2

płytki gres

pokój odosobnienia

B/2,54

A: 7,92 m2

płytki gres

kuchenka

B/2,55

A: 7,92 m2

płytki gres

łazienka dla niepełnospr.

B/2,58

A: 14,27 m2

płytki gres

jadalnia

B/2,60

A: 25,57 m2

płytki gres

wydawalnia posiłków

B/2,61

A: 8,27 m2

płytki gres

łazienka

B/2,13

A: 4,63 m2

płytki gres

łazienka

B/2,11

A: 4,63 m2

płytki gres

łazienka

B/2,04

A: 4,64 m2

płytki gres

korytarz komunikacyjny

B/2,16

A: 36,80 m2

płytki gres

WC personelu

B/2,17

A: 3,30 m2

płytki gres

WC damski

B/2,18

A: 5,97 m2

płytki gres

O6

100

210

D3

D3

D13

D3

90

205

O2 O2

100

210

D13

100

210

D13

100

210

D3

D1D1

90

210

90

210

100

210

100

210

90

205

90

205

90

205

100

205

100

205

O6O6 O6O6

OB9 OB9

D4 D4D4

90

205

O2 O2

D4 D4

180

90

O3 O3

O6

100

205

180

210

100

210

D13

O6

OB9 OB9OB9 OB9

100

210

O6

+660

O4 O4

O5O5

A

A

PIĘTRO  II

obszar istniejącego opracowania

D3

100

205

170

210

D7 D4

D13D13

D1D1D1D13D13

D3

D4

R

4/18

R

4/19

R

4/21

R

4/23

R

4/25

R

4/26

R

4/20
R

4/22

R

4/27

R

4/28

R

4/29

R

4/30

R

4/31

R

4/33

R

4/32

R

4/34

R

4/36

R

4/35

R

4/37

R

4/38

R

4/39

R

4/40

R

4/41

R

4/42

R

4/43

R

4/44

R

4/45

R

4/1

R

4/4

R

4/5

R

4/6

R

4/7

R

4/8

C

4/9

R

4/14

C

4/13

R

4/12

C

4/11

R

4/10

R

4/2

4/3

4/17

R

4/16

C
O

D

EKS

STEROWANIE

ODDYMIANIA

L- 4 YnTKSYekw 1x2x0,8
NA III PIĘTRO

L- 4 YnTKSYekw 1x2x0,8
Z I PIĘTRA

R

ADC

4/15

4/24

4/46

R40R40

R40

R40R40

HTKSH PH 90 1x2x1
Z I PIĘTRA

I40I40I40I40

UWAGA:

1. NALEŻY ZDEMONTOWAĆ STARY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU I

ZUTYLIZOWAĆ CZUJKI JONIZACYJNE

4/464/464/464/464/464/464/464/464/46
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O2 O2

A

A

p³ytki gres

MAGAZYN

B/3,1 14,93m2

LEGENDA:OZNACZENIA OPRAW:

R

4/52

R

4/51

R

4/50

R

4/49

4/47

EWS

STEROWANIE

MASZYNOWNI WINDY

L- 4 YnTKSYekw 1x2x0,8
Z II PIĘTRA

4/48
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